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mm
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mm

HE 02- (60 Metros)
mangueira: 4x15m
Requinte: Ø16mm

Jato Compacto

E8
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E12
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mm

HE 03- (60 Metros)
mangueira: 4x15m
Requinte: Ø16mm

Jato Compacto
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200x200
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HE 01- (60 Metros)
mangueira: 4x15m
Requinte: Ø16mm

Jato Compacto

As bombas de incêndio
devem ser protegidas

contra danos mecânicos,
intempéries,

agentes químicos, fogo
ou umidade.

TOTAL VOLUME R.T.I. = 12 m³
(CAIXA D'ÁGUA CILINDRICA -
METÁLICA)

BOMBA DE

INCÊNDIO

Chave Elétrica
Secundária da

Bomba
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P42 = 30X30 (cm) 
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P33 = 30X30 (cm) 

PAVIMENTO TÉRREO

Sistema de acionamento da Bomba de Incêndio Automática

Potência mínima da Bomba de Incêndio

Pressão de Trabalho

7,5 Cv

23,18 Mca

Número de expedições

Vazão mínima ao hidrante mais desfavorável

Simples

250 LPM

Comprimento máximo das mangueiras 30m /  60m

Capacidade da Reserva de Incêndio

Tipo do Sistema de Hidrante

Tipo do Esguicho

Diâmetro das mangueiras

12 m3

03

Agulheta 16 mm

40 mm

Tipo de Reservatório Elevado

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE HIDRANTE
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ACOPLADA AO

RESERVATÓRIO
DE METÁLICO (DE

INCÊNDIO)

I.E
 h=

3,0
0m

I.E
 h=

3,0
0m

I.E
 h=

3,0
0m

BY
 P

AS
S

S-3
250x125

mm

E3
300
mm

M-8
125x250

mm

I.E
 h=

3,0
0m

A

Avisador Sonoro
Indicativo da Bomba

em funcionamento

Porta de Acesso

E3
300
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