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RESERVATÓRIO METÁLICO
- CAPACIDADE TOTAL: 40.000 LITROS
- RESERVA DE INCÊNDIO: 12.000 LITROS
- RESERVA DE CONSUMO: 28.000 LITROS
- DIÂMETRO: 2,72 METROS
- ALTURA TOTAL: 7,00 METROS

DIAGRAMA ISOMÉTRICO - SISTEMA DE HIDRANTES
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DIAGRAMA ISOMÉTRICO - SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
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